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Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Épület: Többlakásos lakóház (zártsorú)

Hrsz.:
Épületrész (lakás): III. emeleti lakás

Tulajdoni lapszám:
Megrendelő:

 em. 
Tanúsító: Balássy Sándor

2100 Gödöllő, Szt. Gellért u. 1.
13-12815 ENt-Sz

Az épület(rész) fajlagos primer energiafogyasztása: 266.0 kWh/m2a
Követelményérték (viszonyítási alap): 125.2 kWh/m2a
Az épület energetikai jellemzője a követelményértékre vonatkoztatva: 212.4 %
Energetikai minőség szerinti besorolás: G (átlagost megközelítő)
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A nyári felmelegedés elfogadható mértékű.

A javaslat(ok együttes) megvalósításával elérhető minősítés: F
A korszerűsítési javaslatok leírása a számítási rész végén található.

Tanúsítvány azonosító tanúsítónál: 003 / 2010

Kelt: 2010.06.30. Aláírás
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Energetikai minőségtanúsítvány 2

Szerkezet típusok:

Ablak 1
kapcsolt gerébtokos fa, 15 cm légréteg, külső
árnyékoló nélkül
Típusa: ablak (külső, fa és PVC)
x méret: 2.2 m
y méret: 2.4 m
Hőátbocsátási tényező: 2.20 W/m2K
Megengedett értéke: 1.60 W/m2K
A hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!
Ablak 2
kapcsolt gerébtokos fa, 15 cm légréteg, külső
árnyékoló nélkül
Típusa: ablak (külső, fa és PVC)
x méret: 1.5 m
y méret: 2.4 m
Hőátbocsátási tényező: 2.20 W/m2K
Megengedett értéke: 1.60 W/m2K
A hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!
Ablak 3
fa keretű,4-12-4 üvegrétegű, külső árnyékoló nélkül
Típusa: ablak (külső, fa és PVC)
x méret: 0.8 m
y méret: 1.3 m
Hőátbocsátási tényező: 2.60 W/m2K
Megengedett értéke: 1.60 W/m2K
A hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!
Ablak 4
fa keretű, 1 üvegrétegű, külső árnyékoló nélkül
Típusa: ablak (külső, fa és PVC)
x méret: 0.6 m
y méret: 1.6 m
Hőátbocsátási tényező: 2.70 W/m2K
Megengedett értéke: 1.60 W/m2K
A hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!
Ablak 5
kapcsolt gerébtokos fa, 15 cm légréteg, külső
árnyékoló nélkül
Típusa: ablak (külső, fa és PVC)
x méret: 0.9 m
y méret: 2.4 m
Hőátbocsátási tényező: 2.20 W/m2K
Megengedett értéke: 1.60 W/m2K
A hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!
Ablak 6
kapcsolt gerébtokos fa, 15 cm légréteg, külső
árnyékoló nélkül
Típusa: ablak (külső, fa és PVC)
x méret: 1.2 m
y méret: 2.2 m
Hőátbocsátási tényező: 2.20 W/m2K
Megengedett értéke: 1.60 W/m2K
A hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!
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Bejárati ajtó 1
Típusa: üvegezett ajtó (külső, fa és PVC)
x méret: 1.4 m
y méret: 2.8 m
Hőátbocsátási tényező: 2.15 W/m2K
Megengedett értéke: 1.60 W/m2K
A hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!
Bejárati ajtó 2
Típusa: üvegezett ajtó (külső, fa és PVC)
x méret: 1.2 m
y méret: 2.8 m
Hőátbocsátási tényező: 2.15 W/m2K
Megengedett értéke: 1.60 W/m2K
A hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!
Külső fal
nagyméretű tömör téglafal, 44 cm falvastagság
Típusa: külső fal
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 1.21 W/m2K
Megengedett értéke: 0.45 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:  30 %
Eredő hőátbocsátási tényező: 1.58 W/m2K
Fajlagos tömeg: 896 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 202 kg/m2

Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ
[g/msMPa]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

te
[°C]

ti
[°C]

kőporos javított mészvakolat 5 0,87 0,024 0,92 1700 -0,889 0,643
nagyméretű tömör téglafalazat 44 0,78 0,5641 0,029 0,88 1730 0,643 15,7
mészvakolat 3 0,81 0,024 0,92 1650 15,7 16,7

Vizsgálati jelentés: A szerkezetben páralecsapódás nem alakul ki. 

Mennyezet
csapos gerendafödém + feltöltés + téglaburkolat
26-30 cm vastag
Típusa: padlásfödém
Hőátbocsátási tényező: 0.79 W/m2K
Megengedett értéke: 0.30 W/m2K
A hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!
Válaszfal
Típusa: belső fal (fütött terek közt)
Hőátbocsátási tényező: 0.50 W/m2K
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Válaszfal 12 cm
Típusa: külső fal
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 2.61 W/m2K
Megengedett értéke: 0.45 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!
Hőátbocsátási tényező: 2.61 W/m2K
Fajlagos tömeg: 166 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 111 kg/m2

Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ
[g/msMPa]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

te
[°C]

ti
[°C]

javított mészvakolat 1 0,87 0,024 0,92 1700 0,395 1,06
válaszfal tégla 10 0,52 0,19231 0,038 0,88 1320 1,06 12,1
mészvakolat 1 0,81 0,024 0,92 1650 12,1 12,8

Vizsgálati jelentés: A szerkezetben páralecsapódás nem alakul ki. 

Válaszfal 21 cm
Típusa: külső fal
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 1.82 W/m2K
Megengedett értéke: 0.45 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:  30 %
Eredő hőátbocsátási tényező: 2.37 W/m2K
Fajlagos tömeg: 288 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 115 kg/m2

Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ
[g/msMPa]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

te
[°C]

ti
[°C]

javított mészvakolat 1,5 0,87 0,024 0,92 1700 -0,329 0,362
válaszfal tégla 18 0,52 0,34615 0,038 0,88 1320 0,362 14,2
mészvakolat 1,5 0,81 0,024 0,92 1650 14,2 15

Vizsgálati jelentés: A szerkezetben páralecsapódás nem alakul ki. 
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Határoló szerkezetek:
Szerkezet megnevezés tájolás U

[W/m2K]
A

[m2]
Ψ

[W/m
L

[m]
Aü

[m2]
Qsd
[W]

Qsd
[kWh/a]

Qsdnyár
[W]

U*
[W/m2K]

AU*+LΨ
[W/K]

Külső fal ÉK 1,6 12,5 - - - - - - 1,6 19,7
Válaszfal 12 cm ÉK 2,6 3,6 - - - - - - 2,6 9,38
Ablak 3 ÉK 2,6 1,0 - - 0,6 16 66 61 2,3 2,38
Ablak 6 ÉK 2,2 2,6 - - 1,7 46 191 177 2 5,2
Bejárati ajtó 2 ÉK 2,2 3,4 - - 1,3 40 167 155 2,2 7,22
Külső fal DK 1,6 7,6 - - - - - - 1,6 11,9
Válaszfal 21 cm DK 2,4 10,6 - - - - - - 2,4 25,1
Ablak 4 DK 2,7 2,1 - - 1,1 77 314 154 2,4 4,87
Külső fal DNY 1,6 35,1 - - - - - - 1,6 55,3
Ablak 1 DNY 2,2 5,3 - - 3,1 216 872 431 2 10,4
Ablak 2 DNY 2,2 7,2 - - 4,0 279 1,13E3 558 2 14,2
Ablak 5 DNY 2,2 2,3 - - 1,2 82 332 164 2 4,49
Külső fal ÉNY 1,6 5,3 - - - - - - 1,6 8,41
Bejárati ajtó 1 ÉNY 2,2 3,9 - - 1,3 40 170 151 2,2 8,43
Mennyezet 0,79 3,4 - - - - - - 0,38 1,3
Mennyezet 0,79 71,0 - - - - - - 0,43 30,6
Mennyezet 0,79 48,7 - - - - - - 0,45 22
Mennyezet 0,79 5,4 - - - - - - 0,49 2,63

Épület tömeg besorolása: nehéz (mt > 400 kg/m2)
ε: 0.75 (Sugárzás hasznosítási tényező)
A: 231.0 m2 (Külső felület)
V: 541.2 m3 (Fűtött épület térfogat)
A/V: 0.427 m2/m3 (Felület-térfogat arány)
Qsd+Qsid: (3239 + 0) * 0,75 = 2429kWh/a (Sugárzási hőnyereség)
ΣAU + ΣlΨ: 243.5 W/K
q = [ΣAU + ΣlΨ - (Qsd + Qsid)/72]/V = (243,5 - 2429 / 72) / 541,195
q: 0.388  W/m3K (Számított fajlagos hőveszteségtényező)
qmax: 0.248  W/m3K (Megengedett fajlagos hőveszteségtényező)
Az épület fajlagos hőveszteségtényezője NEM FELEL MEG!

Energia igény tervezési adatok
Épület jellege: Lakóépület
AN: 128.6 m2 (Fűtött alapterület)
n: 0.50 1/h (Átlagos légcsereszám a fűtési idényben)
nLT: 0.50 1/h (Légcsereszám a használati időben)
ninf: 0.50 1/h (Légcsereszám a használati időn kívül)
σ: 1.00 (Szakaszos üzem korrekciós szorzó)
Qsd+Qsid: (0,8 + 0) * 0,75 = 0,6kW (Sugárzási nyereség)
qb: 5.00 W/m2 (Belső hőnyereség átlagos értéke)
Evil,n: 0.00 kWh/m2a (Világítás fajlagos éves nettó energia igénye)
qHMV: 30.00 kWh/m2a (Használati melegvíz fajlagos éves nettó hőenergia igénye)
nnyár: 9.00 1/h (Légcsereszám a nyári idényben)
Qsdnyár: 1,85 kW (Sugárzási nyereség)
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Energetikai minőségtanúsítvány 6

Fajlagos értékekből számolt igények
Qb = ΣANqb: 643 W (Belső hőnyereségek összege)
ΣEvil,n = ΣANEvil,nυ: 0 kWh/a (Világítás éves nettó energia igénye)
QHMV = ΣANqHMV: 3856 kWh/a (Használati melegvíz éves nettó hőenergia igénye)
Vátl = ΣVn: 270.6 m3/h (Átlagos levegő térfogatáram a fűtési idényben)
VLT = ΣVnLT*ZLT/ZF: 0.0 m3/h (Levegő térfogatáram a használati időben)
Vinf = ΣVninf*(1-ZLT/ZF): 0.0 m3/h (Levegő térfogatáram a használati időn kívül)
Vdt = Σ(Vátl + VLT(1-η) + Vinf): 270.6 m3/h (Légmennyiség a téli egyensúlyi hőm. különbséghez.)
Vnyár = ΣVnnyár: 4870.8 m3/h (Levegő térfogatáram nyáron)

Fűtés éves nettó hőenergia igényének meghatározása
∆tb = (Qsd + Qsid + Qb) / (ΣAU + ΣlΨ + 0,35Vdt) + 2
∆tb = (598 + 642,75) / (243,5 + 0,35 * 270,598) + 2 = 5.7 °C
ti: 18.9 °C (Átlagos belső hőmérséklet)
H: 64941 hK/a (Fűtési hőfokhíd)
ZF: 4128 h/a (Fűtési idény hossza)
QF = H(Vq + 0,35Vátl)σ - ZFQb
QF = 64,941 * (541,195 * 0,388 + 0,35 * 270,6) * 1 - 4,128 * 642,75 = 17,13 MWh/a
qF: 133.29 kWh/m2a (Fűtés éves fajlagos nettó hőenergia igénye)

Nyári túlmelegedés kockázatának ellenőrzése
∆tbnyár = (Qsdnyár + Qb) / (ΣAU + ΣlΨ + 0,35Vnyár)
∆tbnyár = (1851 + 642,75) / (243,5 + 0,35 * 4870,76) = 1.3 °C
∆tbnyármax : 3.0 °C (A nyári felmelegedés elfogadható értéke)

A nyári felmelegedés elfogadható mértékű.

Fűtési rendszer
FÉG gázkonvektor ACHAT F8.12
AN: 41.0 m2 (a rendszer alapterülete)
qf: 133.29 kWh/m2a (a fűtés fajlagos nettó hőenergia igénye)

Gázkonvektor
ef: 1.00 (földgáz)
Ck: 1.40 (a hőtermelő teljesítménytényezője)
qk,v: 0.00 kWh/m2a (segédenergia igény)

Gázkonvektor szabályozás nélkül
qf,h: 15.00 kWh/m2a (a teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti veszteség)

Elosztási veszteség nincs
qf,v: 0.00 kWh/m2a (az elosztóvezetékek fajlagos vesztesége)

Keringtetési energia igény nincs
EFSz: 0.00 kWh/m2a (a keringtetés fajlagos energia igénye)

Tárolási veszteség nincs
qf,t: 0.00 kWh/m2a (a hőtárolás fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
EFT: 0.00 kWh/m2a

EF = (qf + qf,h + qf,v + qf,t)Σ (Ckαkef) + (EFSz + EFT + qk,v)ev

EF = (133,29 + 15 + 0 + 0) * 1,4 + (0 + 0 + 0) * 2,5 = 207.60 kWh/m2a
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Energetikai minőségtanúsítvány 7

Fűtési rendszer
FÉG gázkonvektor ACHAT F8.12
AN: 41.0 m2 (a rendszer alapterülete)
qf: 133.29 kWh/m2a (a fűtés fajlagos nettó hőenergia igénye)

Gázkonvektor
ef: 1.00 (földgáz)
Ck: 1.40 (a hőtermelő teljesítménytényezője)
qk,v: 0.00 kWh/m2a (segédenergia igény)

Gázkonvektor szabályozás nélkül
qf,h: 15.00 kWh/m2a (a teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti veszteség)

Elosztási veszteség nincs
qf,v: 0.00 kWh/m2a (az elosztóvezetékek fajlagos vesztesége)

Keringtetési energia igény nincs
EFSz: 0.00 kWh/m2a (a keringtetés fajlagos energia igénye)

Tárolási veszteség nincs
qf,t: 0.00 kWh/m2a (a hőtárolás fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
EFT: 0.00 kWh/m2a

EF = (qf + qf,h + qf,v + qf,t)Σ (Ckαkef) + (EFSz + EFT + qk,v)ev

EF = (133,29 + 15 + 0 + 0) * 1,4 + (0 + 0 + 0) * 2,5 = 207.60 kWh/m2a

Fűtési rendszer
FÉG gázkonvektor ACHAT F8.12
AN: 41.0 m2 (a rendszer alapterülete)
qf: 133.29 kWh/m2a (a fűtés fajlagos nettó hőenergia igénye)

Gázkonvektor
ef: 1.00 (földgáz)
Ck: 1.40 (a hőtermelő teljesítménytényezője)
qk,v: 0.00 kWh/m2a (segédenergia igény)

Gázkonvektor szabályozás nélkül
qf,h: 15.00 kWh/m2a (a teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti veszteség)

Elosztási veszteség nincs
qf,v: 0.00 kWh/m2a (az elosztóvezetékek fajlagos vesztesége)

Keringtetési energia igény nincs
EFSz: 0.00 kWh/m2a (a keringtetés fajlagos energia igénye)

Tárolási veszteség nincs
qf,t: 0.00 kWh/m2a (a hőtárolás fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
EFT: 0.00 kWh/m2a

EF = (qf + qf,h + qf,v + qf,t)Σ (Ckαkef) + (EFSz + EFT + qk,v)ev

EF = (133,29 + 15 + 0 + 0) * 1,4 + (0 + 0 + 0) * 2,5 = 207.60 kWh/m2a
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Fűtési rendszer
fali fűtőkészülék F30.2 CALOR II
AN: 5.4 m2 (a rendszer alapterülete)
qf: 133.29 kWh/m2a (a fűtés fajlagos nettó hőenergia igénye)

Gázkonvektor
ef: 1.00 (földgáz)
Ck: 1.40 (a hőtermelő teljesítménytényezője)
qk,v: 0.00 kWh/m2a (segédenergia igény)

Gázkonvektor szabályozás nélkül
qf,h: 15.00 kWh/m2a (a teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti veszteség)

Elosztási veszteség nincs
qf,v: 0.00 kWh/m2a (az elosztóvezetékek fajlagos vesztesége)

Keringtetési energia igény nincs
EFSz: 0.00 kWh/m2a (a keringtetés fajlagos energia igénye)

Tárolási veszteség nincs
qf,t: 0.00 kWh/m2a (a hőtárolás fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
EFT: 0.00 kWh/m2a

EF = (qf + qf,h + qf,v + qf,t)Σ (Ckαkef) + (EFSz + EFT + qk,v)ev

EF = (133,29 + 15 + 0 + 0) * 1,4 + (0 + 0 + 0) * 2,5 = 207.60 kWh/m2a

Melegvíz-termelő rendszer
JUNKERS átfolyós gázkazán
qHMV: 30.00 kWh/m2a (a melegvíz készítés nettó energia igénye)

Állandó hőmérsékletű olaj- vagy gázkazán
eHMV: 1.00 (földgáz)
Ck: 1.75 (a hőtermelő teljesítménytényezője)
Ek: 0.26 kWh/m2a (segédenergia igény)

Elosztó vezetékek a fűtött téren belül, cirkuláció nélkül
qHMV,v: 10.00 % (a melegvíz elosztás fajlagos vesztesége)
EC: 0.00 kWh/m2a (a cirkulációs szivattyú fajlagos energia igénye)

Nincs tárolási veszteség
qHMV,t: 0.00 % (a melegvíz tárolás fajlagos vesztesége)

EHMV = qHMV(1 + qHMV,v/100 + qHMV,t/100)Σ(CkαkeHMV) + (EC + Ek)ev

EHMV = 30 * (1 + 0,1 + 0) * 1,75 + (0 + 0,26) * 2,5 = 58.40 kWh/m2a
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Energetikai minőségtanúsítvány 9

Az épület összesített energetikai jellemzője
EP = EF + EHMV + Evil + ELT + Ehű + E+- = 207,6 + 58,4 + 0 + 0 + 0 + 0

EP: 266.00 kWh/m2a (az összesített energetikai jellemző számított értéke)
EPmax: 125.22 kWh/m2a (az összesített energetikai jellemző megengedett értéke)

Becsült éves fogyasztás energiahordozók szerint
elektromos áram: 0.03 MWh/a
földgáz: 34.11 MWh/a
Becsült éves CO2 kibocsátás: 6.94 t/a

A javasolt korszerűsítések leírása:

A fűtés és a használati melegvíz biztosítására egy kombi tárolós kondenzációs gázkazán telepítése javasolt.
A radiátorokat termosztatikus szelepekkel kell szerelni.
Az ablakokat kétrétegű üveggel szerelt 4-16-4 méretű E-LOW bevonat + argongáz töltésű fa keretes szerkezetre kell

cserélni.
A bejárati ajtókat utólagos hőszigeteléssel kell javítani illetve az üvegrészeket  4-16-4 méretű E-LOW bevonat +

argongáz töltésű szerkezetre kell cserélni.

A számítás a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerint készült.

........................
aláírás
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